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Analysresultat Gnesta vattenverk 

Parametrar för kemiska, mikrobiologiska och radioaktiva ämnen 

Parameter/ämne Enhet 
Gränsvärde ut 
från vattenverk 

Gränsvärde 
hos användare 

Provtagningsfrekvens 

Provresultat hos 
användare i 
Gnesta daterade 
2026-03-17 

Förklaring till det kemiska ämnet 

1,2-Dikloretan µg/l Finns inte 3,0 Minst en gång per år <0,5 Visar påverkan från lösningsmedel 

Aldrin µg/l Finns inte 0,030 Minst en gång per år <0,015 
Ett förbjudet bekämpningsmedel som kan finnas kvar i 
miljön under lång tid. 

Alkalinitet mg HCO3/l Finns inte Finns inte   170 
Ett mått på vattnets förmåga att motstå försurning. Låg 
alkalinitet kan öka risken för att metaller i ledningar 
påverkas. 

Aluminium (Al) mg/l Finns inte 200,0 
Minst 4 gånger per 
år 

<0,03 Förekommer naturligt i vatten. 

Ammonium (NH4) mg/l Finns inte 0,5 
Minst 4 gånger per 
år 

<0,02 
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller 
avlopp. 

Antimon (Sb) µg/l Finns inte 10,0 Minst en gång per år <0,1 
Ett metalliskt ämne som kan komma från material i 
installationer eller naturliga källor. 

Arsenik (As) µg/l Finns inte 5,0 Minst en gång per år 0,71 
Ett grundämne som finns naturligt i berggrund och kan 
förekomma i grundvatten. 

Bensen µg/l Finns inte 1,0 Minst en gång per år <0,1 
Ett lösningsmedel från petroleumprodukter som kan 
förorena vatten vid utsläpp. 
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Parameter/ämne Enhet 
Gränsvärde ut 
från vattenverk 

Gränsvärde 
hos användare 

Provtagningsfrekvens 

Provresultat hos 
användare i 
Gnesta daterade 
2026-03-17 

Förklaring till det kemiska ämnet 

Benso(a)pyren µg/l Finns inte 0,010 Minst en gång per år <0,005 
Ett ämne som bildas vid ofullständig förbränning och kan 
spridas till vatten. 

Bisfenol A µg/l Finns inte 2,5 Minst en gång per år <0,1 
Ett ämne som används i plast och kan läcka ut i vatten 
från material. 

Bly (Pb) µg/l Finns inte 5,0 Minst en gång per år 0,7 
En metall som kan komma från äldre ledningar och 
installationer. 

Bor (B) mg/l Finns inte 1,5 Minst en gång per år <0,3 
Förekommer naturligt i mark och vatten, ibland även från 
industriella utsläpp. 

Bromat µg/l Finns inte 10,0 Minst en gång per år <3 Kan bildas vid desinfektion av vatten med ozon. 

Cyanid tot (CN) mg/l Finns inte <50 Minst en gång per år <0,01 Giftiga ämnen som kan komma från industriella processer. 

Dieldrin µg/l Finns inte 0,030 Minst en gång per år <0,015 
Ett förbjudet bekämpningsmedel som kan finnas kvar i 
miljön. 

Flourid (F) mg/l Finns inte 1,5 Minst en gång per år 1 
Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp 
till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på 
tandstatusen. 

Färgtal mg/l Pt 15 30,0 
Minst 4 gånger per 
år 

5 
Organiska ämnen och järn- och färgrester kan ge vattnet 
färg. 

Heptaklor µg/l Finns inte 0,030 Minst en gång per år <0,015 
Ett förbjudet bekämpningsmedel som kan finnas kvar i 
miljön. 

Heptaklorepoxid µg/l Finns inte 0,030 Minst en gång per år <0,015 
Nedbrytningsprodukt av bekämpningsmedel som kan 
finnas kvar i miljön. 
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Parameter/ämne Enhet 
Gränsvärde ut 
från vattenverk 

Gränsvärde 
hos användare 

Provtagningsfrekvens 

Provresultat hos 
användare i 
Gnesta daterade 
2026-03-17 

Förklaring till det kemiska ämnet 

Hårdhet total Grader dH Finns inte Finns inte   11 

Ett mått på mängden kalcium och magnesium i vatten. Läs 
på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av 
tvättmedel. Ett mjukt vatten ökar risken för 
korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge 
utfällningar i ledningar och kärl. Hårdheten ska understiga 
15 dH grader. 

Järn (Fe) µg/l 100 200,0 
Minst 4 gånger per 
år 

0,07 
Finns naturligt i vatten och kan ge färg och grumlighet. 
Kan avges av äldre vattenledningar. 

Kadmium, Cd µg/l Finns inte 0,50 Minst en gång per år 0,013 
En metall som kan komma från föroreningar i mark och 
vatten. 

Kalcium (Ca) mg/l 100 100,0 Minst en gång per år 49 Förekommer naturligt i vatten. Kopplas till hårdhet. 

Kalium (K) mg/l Finns inte Finns inte Minst en gång per år 8 Mineral som finns naturligt i dricksvatten. 

Oxiderbarhet 
(COD-Mn) 

mg/l Finns inte 5,0 Minst en gång per år 2,7 Kemisk syreförbrukning. 

Klorid mg/l Finns inte 250,0 Minst en gång per år 130 
Förekommer naturligt i vatten. Kan göra att vattnet 
smakar salt. Smak uppkommer först vid 300 mg/l. 

Konduktivitet mS/ cm Finns inte 2500,0 
Minst 4 gånger per 
år 

79,2 Ett mått på salthalten i vattnet. 

Koppar (Cu) mg/l Finns inte 2,0 Minst en gång per år 0,88 
Förekommer naturligt i vatten. Kan avges från 
kopparledningar i fastigheten. 

Krom (Cr) µg/l Finns inte 25,0 Minst en gång per år 0,065 
En metall som kan förekomma naturligt eller från 
industriella utsläpp. 

Kvicksilver (Hg) µg/l Finns inte 1,0 Minst en gång per år <0,1 En metall som kan spridas via miljöföroreningar. 

Lukt styrka vid 20 
grader C 

- Finns inte Tydlig 
Minst 4 gånger per 
år 

ingen Organiska ämnen kan ge lukt och smak. 
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Parameter/ämne Enhet 
Gränsvärde ut 
från vattenverk 

Gränsvärde 
hos användare 

Provtagningsfrekvens 

Provresultat hos 
användare i 
Gnesta daterade 
2026-03-17 

Förklaring till det kemiska ämnet 

Magnesium (Mg) mg/l Finns inte 30,0 Minst en gång per år 20 Förekommer naturligt i vatten. Kopplas till hårdhet. 

Mangan (Mn) mg/l Finns inte 0,050 
Minst 4 gånger per 
år 

<0,02 
Förekommer naturligt i vatten och kan ge färg och 
grumlighet. 

Natrium (Na) mg/l Finns inte 200,0 Minst en gång per år 81 Förekommer naturligt i vatten och är ett salt. 

Nickel (Ni) µg/l Finns inte 20,0 Minst en gång per år 2,8 Kan komma från metaller i installationer. 

Nitrat (NO3) mg/l Finns inte 50,0 Minst en gång per år 1 
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller 
avlopp. 

Nitrit (NO2) mg/l 0,10 0,50 
Minst 4 gånger per 
år 

<0,004 
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller 
avlopp. 

PFAS4 ng/l Finns inte 4,0 Minst en gång per år 
0,66 -  
not 1 

Summan av 4 olika PFAS. 

PFAS21 ng/l Finns inte 100,0 Minst en gång per år 
2,6 -  
not 1 

Summan av 21 olika PFAS. 

pH -  10,5 <6,519->9,5 
Minst 4 gånger per 
år 

8,1 
pH är ett mått på vattnets surhetsgrad och bör ligga 
mellan 7,5-9. Om värdet är mindre än 7, då är vattnet 
surt. Är det större än 7 är vattnet basiskt. 7 är neutralt. 

Selen (Se) µg/l Finns inte 20,0 Minst en gång per år <1 
Frigörs i syrefattiga miljöer med mycket organiskt 
material.  

Sulfat mg/l Finns inte 250,0 Minst en gång per år 51 
Förekommer naturligt och kan påverka smak vid höga 
halter. 

Summa PAH 4 st µg/l Finns inte 0,10 Minst en gång per år <0,02 
En grupp ämnen som bildas vid förbränning och kan 
förorena vatten. 

Summa THM 
(Trihalometaner) 

µg/l Finns inte 100,0 Minst en gång per år 5,7 Kan bildas vid desinfektion av vatten med klor. 
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Parameter/ämne Enhet 
Gränsvärde ut 
från vattenverk 

Gränsvärde 
hos användare 

Provtagningsfrekvens 

Provresultat hos 
användare i 
Gnesta daterade 
2026-03-17 

Förklaring till det kemiska ämnet 

Summa Tri- och 
tetrakloreten 

µg/l Finns inte 10,0 Minst en gång per år <1 Lösningsmedel som kan förorena vatten från industri. 

TOC mg/l Finns inte 
Ingen onormal 

förändring 
Minst en gång per år 3,9 Visar mängden organiskt kol i vattnet. 

Turbiditet FNU 0,5 1,5 
Minst 4 gånger per 
år 

0,58 Grumlighet. 

Uran (U) µg/l Finns inte 30,0 Minst en gång per år 4,8 Ett radioaktivt ämne som finns naturligt i berggrunden. 

 

Not 1: Provtagningsdatum 2026-02-10 
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Parameter/ämne Enhet 
Gränsvärde ut 

från 
vattenverk 

Gränsvärde 
hos 

användare 
Provtagningsfrekvens 

Provresultat hos 
användare i Gnesta 
daterade 2026-03-
17 

Förklaring till mikrobiologiska bakterier 

Antal 
mikroorganismer 
vid 22 grader C 

antal/ml 
Ingen 

onormal 
förändring 

Ingen 
onormal 

förändring 

Minst 4 gånger per 
år 

4 Bakterier som normalt finns i mark och sjöar 

Escheria coli 
(E.coli) 

antal/100 ml 
Påvisad –  

not 2 
Påvisad –  

not 2 
Minst 4 gånger per 
år 

<1 
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp 
och/eller naturgödsel. E.coli får inte finnas i 
dricksvattnet vid analys. 

Intestinala 
Enterokocker 

antal/100 ml 
Påvisad –  

not 2 
Påvisad –  

not 2 
Minst 4 gånger per 
år 

<1 Bakterier som tyder på påverkan från avföring. 

Koliforma 
bakterier 

antal/100 ml 
Påvisad –  

not 2 
Påvisad –  

not 2 
Minst 4 gånger per 
år 

<1 

Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, 
men kan också betyda påverkan från avlopp. 
Koliforma bakterier får inte finnas i dricksvattnet vid 
analys. 

 

Not 2: Gränsvärdet är vid påvisad, det vill säga bakterien får inte alls förekomma i dricksvatten. 

 

 


